Ответ на запрос АЭС Бушер.

Дата события:
10.03.10

№ отчета

4РОВ‑О04‑001‑03‑10

Название события:
Разрушение штока регулирующего клапана высокого давления 4RA11S03 (Чертеж штока № 1358111).
Причины:

Разрушение штока регулирующего клапана 4RA11S03 произошло по резьбовой части в плоскости перпендикулярной оси штока в месте установки шарнира на расстоянии 1-го витка от галтельной части штока в результате усталости металла при воздействии знакопеременных циклических нагрузок.

Вероятной причиной обрыва штока регулирующего клапана ВД турбины К-1000-60/3000 явилась работа клапана (при работе системы с оборванным шпинделем одной ГПЗ в течение 15 суток) в условной зоне «нулевых» паровых усилий, при работе на мощности 800÷900 МВт, которое приводит к возникновению знакопеременных векторных воздействий пара на клапан, что привело к возникновению высокочастотных колебаний штока и, как следствие, его разрушению.

Корректирующие меры:
Не допускать длительную работу системы в таких режимах.
