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1) كليات
1-1) مدرك حاضر چگونگي سازماندهي فعاليت‌ها و كسب آمادگي جهت مهار و امحاي پيامدهاي حوادث غيرمترقبه (طبيعي و صنعتي) را كه در اين مدرك به اختصار "مديريت بحران" ناميده ‌مي‌شود در نيروگاه اتمي بوشهر مشخص مي‌كند.
1-2) الزامات مدرك حاضر بايستي در تدوين دستورالعمل‌هاي اضطراري و ديگر مدارك مرتبط در زمينه مديريت بحران رعايت شوند.
1-3) مديريت بحران نيروگاه بر اساس الزامات "برنامه حفاظت كاركنان هنگام وقوع حادثه در نيروگاه اتمي بوشهر - 51.BU.1 0.00.AB.WI.ATEX.015"، الزامات مدرك مديريت كيفيت نيروگاه براي "آمادگي اضطراري - 90.BU.10.0.QA.QAPOP.BNPP.034، استاندارد آژانس بين‌المللي انرژي اتمي با عنوان "آمادگي و مقابله در حوادث هسته‌اي و راديولوژيك – GS-R-2" و مدرك فني آژانس "روش تهيه و پياده‌سازي مراتب لازم جهت مقابله در حوادث هسته‌اي و راديولوژيك - TECDOC 953 طراحي و در نيروگاه اتمي بوشهر مستقر مي‌گردد.
1-4) مديريت بحران نيروگاه تمامي فعاليت‌هاي مرتبط با بهره‌برداري، نيروها، وسايل و تجهيزات عمليات اضطراري را تحت مديريت واحد و يكپارچه، هماهنگ و سازماندهي مي‌نمايد.
1-5) فعاليت‌ها شامل برنامه‌ريزي، آماده‌سازي و اجراي تدابير لازم جهت جلوگيري، مهار و امحاي حوادث غيرمترقبه و تامين ايمني آتش‌نشاني در نيروگاه مي‌باشند.
1-6) اجراي تدابير پيشگيري و مهار حوادث غيرمترقبه بر اساس مدارك زير صورت مي‌گيرد:
· مدرك حاضر؛
· برنامه حفاظت  از كاركنان هنگام بروز حادثه در نيروگاه اتمي بوشهر؛ 
· دستورالعمل‌هايي پيشگيري و امحاي حوادث غيرمترقبه واحدهاي نيروگاه؛ 
· دستورالعمل نحوه اعلام وضعيت اضطراري؛ 
· دستورالعمل نحوه تبادل اطلاعات و سازماندهي كمك‌هاي فوري به نيروگاه؛
· دستورالعمل اضطراري كاركنان شيفت.
1-7) مدرك حاضر اولين ويرايش (تجديد نظر صفر) نظامنامه مديريت بحران مي‌باشد.
1-8) جهت هماهنگي و سازماندهي عملكرد يكپارچه مديريت بحران، كميته مديريت بحران تحت مديريت رييس نيروگاه تشكيل مي‌شود كه فعاليت‌هاي خود را طبق "آيين‌نامه كميته مديريت بحران نيروگاه" به شماره REG-COM-1240-01 انجام مي‌دهد.
1-9) حصول اطمينان از تدوين، بازنگري و به‎روزرساني و همچنين مسئوليت تاييد مدرك حاضر بر عهده‌ي معاون ايمني مي‎باشد.
1-10) مسئوليت تصويب نظامنامه مديريت بحران بر عهده مدير عامل شركت مي‌باشد.
1-11) مدرك حاضر هر سه سال يك‎بار به صورت دوره‌اي مورد بازنگري قرار مي‌گيرد.
1-12) در موارد ذيل، بازنگري خارج از دوره‌ي مشخص شده در بند 1-9 و در زمان مورد نياز انجام مي‌شود:
· براساس دستور رئيس نيروگاه و مديرعامل شركت؛
· براساس نتايج بازرسي‎هاي داخلي و خارجي؛
· تغيير در ساختار سازماني مديريت بحران؛
· تغيير در وظايف، عملكرد و مسئوليت‌هاي تعيين‌شده در مديريت بحران.
1-13) مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري مسئوليت اندازه‌گيري، جمع‌آوري، ارسال و تحليل شاخص‌هاي فرايندها/ ريزفرايندها/ فعاليت‌هايي كه خود متولي آن مي‌باشد را بر عهده دارد.
1-14) مسئوليت تهيه‌ي مستندات مورد لزوم، همخواني مستندات فرايند با اجراي فرايند و همچنين ايجاد بهبودهاي مورد نياز در فرايندهايي كه متولي آنها مديريت برنامه‌ريزي شرايط اضطراري مي‌باشد بر عهده‌ي مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري مي‌باشد.
1-15) مسئوليت تهيه و حصول اطمينان از نگهداري سوابق مورد نياز براي هر فرايند/زير فرايند/فعاليتي كه متولي آنها مديريت برنامه‌ريزي شرايط اضطراري مي‌باشد بر عهده مدير برنامه‌ريزي شرايط اضطراري مي‌باشد.
1-16) افراد زير لازم است به مدرك حاضر اشراف داشته باشند:
· مدير عامل شركت؛
· سرمهندس،
·  معاونين و جانشينان؛
· مديران واحدها؛
· اعضاي كميته مديريت بحران؛
· كارشناسان مديريت برنامه‌ريزي اضطراري؛
2) وظايف 
2-7) حفظ آمادگي كاركنان، تجهيزات و اماكن در نظر گرفته‌شده جهت پيشگيري، مهار و امحاي پيامدهاي حوادث در سطح نيروگاه.
2-8) برنامه‌ريزي و اجراي تدابير سازماني، فني و مهندسي در زمينه پيشگيري حوادث غيرمترقبه و حصول اطمينان از عملكرد مطمئن و ايمن تمامي واحدهاي نيروگاه در اين حوادث در زمان صلح.
2-9) برنامه‌ريزي و اجراي تدابير حفاظتي كاركنان نيروگاه و شركت‌هاي پيمانكار در سطح نيروگاه.
2-10) آماده‌سازي مديريت و كاركنان نيروگاه و شركت‌هاي پيمانكار در زمينه حفاظت شخصي از اثرات حوادث غيرمترقبه.
2-11) مهار حادثه، تخفيف و امحاي پيامدهاي آن در نيروگاه و كمپ‌هاي مسكوني مجاور نيروگاه.
2-12) سازماندهي ارتباطات متقابل با دستگاه‌ها، ارگان‌ها و سازمان‌هاي مربوطه در زمينه ارسال كمك‌هاي فوري به نيروگاه هنگام تهديد يا بروز حوادث غيرمترقبه.
2-13) جمع‌آوري، آناليز و ارزيابي اطلاعات در مورد وضعيت ايمني نيروگاه در شرايط كار عادي نيروگاه و هنگام وقوع حوادث.
3) ساختار سازماني مديريت بحران
3-1) ساختار سازماني مديريت بحران نيروگاه در ضميمه 1 نشان داده شده است.
مديريت بحران نيروگاه اتمي بوشهر از قسمت‌هاي زير تشكيل شده است: 
3-1-1) كميته مديريت بحران (واحد هماهنگ‌كننده)؛
3-1-2) نيروها و تجهيزات.
· سيستم اتوماتيك كنترل وضعيت پرتوي؛ 
· مديريت ايمني پرتوي؛
· اتاق كنترل نيروگاه؛
· آزمايشگاه پايش محيطي و حفاظت محيط زيست؛
· سيستم لرزه‌نگاري؛
· كشيك ارتباطات نيروگاه؛
· مديريت برنامه‌ريزي شرايط اضطراري؛
· سيستم ارتباطي و تامين اطلاعات؛ 
· تيم‌هاي تخصصي عمليات اضطراري.
ارتباطات سازماني مديريت بحران در ضميمه شماره 2 آورده شده است.
3-2) واحد هماهنگ كننده مديريت بحران
3-2-1) واحد هماهنگ‌كننده مديريت بحران عبارت است از كميته مديريت بحران نيروگاه كه فعاليت‌هاي خود را مطابق آيين‌نامه كميته مديريت بحران نيروگاه انجام مي‌دهد.
3-2-2) اعضاي كميته مديريت بحران توسط رييس نيروگاه تعيين مي‌شوند.
3-2-3) وظايف اصلي كميته مديريت بحران نيروگاه عبارتند از:
· استقرار سيستم يكپارچه پيشگيري، امحا و تخفيف حوادث غيرمترقبه در نيروگاه؛
· هماهنگي فعاليت واحد‌هاي كنترلي، نيروها و تيم‌هاي عمليات اضطراري؛
· هماهنگي فعاليت‌هاي تيم‌هاي مشاركت‌كننده در پيشگيري، مهار، امحا و تخفيف پيامدهاي حادثه؛
· سازماندهي حفاظت و آموزش عملكرد كاركنان هنگام حادثه در نيروگاه.
3-3) نيروها و تجهيزات مديريت بحران
3-3-1) نيروها و تجهيزات به آن دسته از نيروها و تجهيزات نيروگاه اطلاق مي‌گردد كه براي پيشگيري، امحا و تخفيف حوادث غيرمترقبه در نظر گرفته شده‌اند.
3-3-2) نيروها و تجهيزات از موارد زير تشكيل شده‌اند:
· نيروها و تجهيزات مشاهده‌اي و كنترلي؛ 
· نيروها و تجهيزات مهار و تخفيف حوادث غيرمترقبه.
3-3-3) نيروها و تجهيزات مشاهده‌اي و كنترلي شامل موارد زير مي‌باشند:
· واحد ايمني پرتوي و حفاظت محيطي؛
· سيستم اتوماتيك كنترل پرتوي محيط و تجهيزات؛
· اتاق كنترل نيروگاه؛ 
· سيستم لرزه‌نگاري؛ 
· آزمايشگاه محيطي نيروگاه.
3-3-4) نيروها و تجهيزات مهار و تخفيف حوادث غيرمترقبه عبارتند از:
· تيم‌هاي تخصصي عمليات اضطراري نيروگاه؛
· نيروهاي امدادرسان اضطراري غيرستادي؛
· يگان حفاظت نيروگاه؛
· آتش‌نشاني؛
· واحد ارايه خدمات پزشكي.
4) عملكرد
4-1) برنامه‌ريزي انجام تمامي الزامات قوانين و دستورالعمل‌هاي ملي در حوزه پيشگيري، تخفيف و امحاي حوادث غيرمترقبه؛
4-2) تهيه مدارك مديريتي، دستورالعمل‌ها، نظام‌نامه‌ها و ابلاغيه‌هايي كه سازماندهي و اجراي تدابير در زمينه پيشگيري، تخفيف و امحاي پيامد‌هاي حادثه را قانونمند مي‌نمايند.
4-3) سازماندهي و هماهنگي اجراي تدابير فني و مهندسي پدافند غيرعامل؛
4-4) سازماندهي و كنترل ساخت و نگهداري مراكز مديريت بحران در نيروگاه و خارج از آن؛
4-5) حصول اطمينان از نظارت و كنترل هميشگي بر وضعيت پرتوي و شيميايي در سطح سايت و محدوده اطراف آن؛
4-6) جمع‌آوري، پردازش، تبادل و انتقال اطلاعات در حوزه حفاظت از كاركنان و محيط زيست اطراف نيروگاه؛
4-7) پيش‌بيني و سنجش پيامدهاي حوادث غيرمترقبه در نيروگاه؛
4-8) سازماندهي آموزش مديريت و كاركنان نيروگاه و شركت‌هاي پيمانكار مستقر در نيروگاه در زمينه حفاظت و عملكرد صحيح در هنگام بروز حوادث غيرمترقبه؛
4-9) تشكيل و حفظ آمادگي هميشگي نيروهاي متخصص عملياتي در نيروگاه اتمي؛
4-10) سازماندهي و كنترل ساخت مكان‌هاي اضطراري از قبيل: انبارهاي نگهداري ملزومات مديريت بحران، پست رفع آلودگي افراد و ماشين‌آلات و ديگر اماكن مورد نياز كه براي تامين اجراي تدابير پيشگيري و امحاي حوادث غيرمترقبه در نظر گرفته شده‌اند.
4-11) سازماندهي تكميل، نگهداري و حفظ آمادگي هميشگي تجهيزات حفاظت فردي و ديگر تجهيزات و وسايل تخصصي پدافند غيرعامل؛
4-12) حفظ آمادگي هميشگي مراكز مديريت بحران داخل و خارج نيروگاه؛
4-13) سازماندهي درخواست كمك‌هاي فوري به نيروگاه هنگام بروز حوادث و رخدادهاي خطرناك پرتوي در نيروگاه؛
4-14) سازماندهي فعاليت‌هاي مهار، تخفيف و امحاي حوادث غيرمترقبه در نيروگاه؛
4-15) ارايه حمايت‌هاي اجتماعي و جبران خسارات كاركناني كه در حوادث غيرمترقبه آسيب ديده‌اند.
4-16) شركت در مجامع بين‌المللي در زمينه حفاظت از مردم و محيط‌زيست هنگام وقوع حادثه در نيروگاه؛
4-17) مشاركت در تحقيقات علمي در زمينه مسائل پيشگيري و امحاي حوادث غيرمترقبه؛
4-18) ارتباط متقابل و تبادل اطلاعات عملياتي با ارگان‌ها و دستگاه‌هاي درگير؛
4-19) سازماندهي آمادگي كاركنان از طريق انجام تمرينات تيم‌هاي تخصصي عمليات اضطراري، تمرينات دورميزي مديريت و مانور جامع مقابله با شرايط اضطراري؛
رژيم‌هاي عملكردي مديريت بحران و ترتيب آن
رژيم فعاليت‌هاي عادي
عملكرد مديريت بحران در رژيم بهره‌برداري نرمال نيروگاه در حالت قدرت يا راكتور متوقف شده كه هيچ‌گونه نقصي در محدوده طراحي و شرايط ايمن بهره‌برداري وجود ندارد. وضعيت‌هاي پرتوي و شيميايي در شرايط عادي بوده و اتفاقات طبيعي مانند زلزله، سيل، طوفان، اپيدمي و غيره وجود نداشته و پيش‌بيني نمي‌شوند.
رژيم آماده‌باش
عملكرد مديريت بحران هنگام مشاهده نقض يا  انحراف محدوده ايمن بهره‌برداري نيروگاه كه در نتيجه آن امكان وقوع وضعيت پرتوي خطرناك در نيروگاه وجود دارد. همچنين اين رژيم به هنگام تهديد ايمني نيروگاه در زمان وقوع حوادث شيميايي، آتش‌سوزي و حوادث غيرمترقبه طبيعي (طوفان، گردباد، سيل، رگبار، زمين‌لرزه) و فعاليت‌هاي تروريستي نيز اطلاق مي‌شود.
رژيم وضعيت اضطراري
عملكرد مديريت بحران هنگام وقوع حادثه پرتوي يا شيميايي در نيروگاه يا ديگر وضعيت‌هاي پيش‌بيني نشده‌ هنگام مهار حوادث.
تصميم‌گيري در خصوص تعيين رژيم عملكردي مديريت بحران به ترتيب بر عهده افراد زير مي‌باشد:
· رييس نيروگاه و رييس كميته مديريت بحران؛ 
· سرمهندس نيروگاه؛ 
· رييس شيفت نيروگاه.
عملكرد واحدهاي مختلف مديريت بحران در رژيم‌هاي مختلف
در رژيم فعاليت‌هاي عادي نيروگاه:
· بررسي و كنترل وضعيت محيطي در نيروگاه و اطراف آن تا شعاع 30 كيلومتري و ايجاد قابليت‌هاي لازم جهت پيش‌بيني حوادث غيرمترقبه در آن؛
· كنترل وضعيت ايمني نيروگاه؛ 
· آماده‌سازي واحد‌هاي مديريت، نيروها و تجهيزات مديريت بحران جهت عملكرد صحيح در حوادث غيرمترقبه، سازماندهي و انجام مانور و تمرين در زمينه مهار و تخفيف پيامدهاي حوادث غيرمترقبه؛
· حفظ آمادگي وسايط نقليه و تجهيزات و ادوات فني گروه امدادرسان؛ 
· جمع‌آوري، پردازش و تبادل اطلاعات در زمينه حفاظت كاركنان و محيط ‌زيست در برابر حوادث غيرمترقبه و تامين ايمني آتش‌نشاني؛
· سازماندهي، ساخت، به‌روزرساني و حفظ آمادگي هميشگي مراكز مديريت بحران داخل و خارج نيروگاه؛
· ساخت، به‌روزرساني و سازماندهي بهره‌برداري سيستم اطلاع‌رساني محلي در نيروگاه و اطراف آن؛
· شناسايي، ذخيره‌سازي و مديريت منابع مالي و امكانات جهت امحاي پيامدهاي حوادث غيرمترقبه؛
· برنامه‌ريزي تدابير تخليه كاركنان نيروگاه و پيش‌بيني محل پذيرش آنها و فراهم ساختن امكانات زندگي در آن اماكن؛
· تجهيز تيم‌هاي تخصصي عمليات اضطراري از لحاظ امكانات فني تخصصي و ديگر ملزومات (نظير بي‌سيم، وسايل حفاظت فردي و غيره)؛
رژيم آماده‌باش:
· تقويت كنترل شرايط محيطي در نيروگاه اتمي و مناطق كنترلي اطراف آن ( مناطق 5 و 30 كيلومتري ) و ديگر مناطقي كه وقوع حوادث غيرمترقبه در آنها پيش‌بيني مي‌شود؛
· آماده باش 24 ساعته مديريت و ديگر افراد مسئول هدايت و كنترل سيستم مديريت بحران در مركز مربوط (اتاق مديريت بحران) و ديگر اماكن در نظر گرفته شده؛
· اطلاع‌رساني به ارگان‌ها و مقامات مافوق در خصوص اعلام وضعيت " آماده‌باش اضطراري" در نيروگاه؛
· گردآوري مداوم اطلاعات در مورد پيش‌بيني حوادث غيرمترقبه و پردازش آنها؛
· كنترل وضعيت ايمني نيروگاه در حال كار؛
· اجراي دقيق و مرحله‌اي برنامه حفاظت كاركنان هنگام وقوع حادثه در نيروگاه؛
· اتخاذ تدابير عملي در زمينه جلوگيري از وقوع و يا گسترش حوادث غيرمترقبه، كاهش ميزان خسارات و تلفات هنگام وقوع و همچنين افزايش پايداري و عملكرد ايمن نيروگاه؛
· سازماندهي تبادل اطلاعات با ارگان‌هاي دولتي از طريق مركز مديريت بحران شهر بوشهر؛
· سازماندهي تبادل اطلاعات با ارگان‌هاي مسئول پشتيباني فني نيروگاه؛
· به كارگيري منابع مالي و امكانات ذخيره‌سازي شده.
7-3) رژيم وضعيت اضطراري :
· اجرايي‌شدن كامل مدرك "حفاظت از كاركنان هنگام وقوع حادثه در نيروگاه اتمي بوشهر" و ديگر دستورالعمل‌هاي عملياتي در زمينه مهار حوادث و امحاي پيامدهاي آن؛
· كنترل بي‌وقفه وضعيت محيطي در سطح نيروگاه و مناطق 5 و30 كيلومتري اطراف آن؛
· سازماندهي عمليات امحا و تخفيف پيامدهاي حوادث غيرمترقبه و پشتيباني همه جانبه نيروها و امكانات در احياي تجهيزات؛
· انجام تدابير لازم جهت حفاظت از كاركنان در محل وقوع حادثه؛
· ارايه اطلاعات به كميته مديريت بحران استان بوشهر در خصوص مشخصات حادثه رخ داده، تدابير اتخاذ شده در زمينه مهار و امحاي پيامدهاي آن و وضعيت احيا و بازسازي تجهيزات؛
· سازماندهي تبادل اطلاعات با مقامات اجرايي در سطح استان و مقامات مافوق سازمان انرژي اتمي ايران؛
· ارسال درخواست نيازمندي‌هاي پشتيباني و فني به شركت توليد و توسعه انرژي اتمي ايران؛
· جمع‌آوري بي‌وقفه اطلاعات، آناليز و تبادل آنها در مورد وضعيت جاري نيروگاه در منطقه وقوع حادثه و انجام عمليات مهار و امحاي پيامدهاي آن.
5) سازماندهي عمليات مهار حادثه و امحاي پيامدهاي آن
5-1) مديريت تمامي نيروها و تجهيزات مشاركت‌كننده در مهار حادثه و امحاي پيامد‌هاي آن بر عهده رييس كميته مديريت بحران نيروگاه (رييس نيروگاه اتمي بوشهر) مي‌باشد.
5-2) رييس كميته مديريت بحران محدوده تاثير حادثه غيرمترقبه، ترتيب، چگونگي عملكرد و اولويت‌بندي فعاليت‌ها را در مهار آن تعيين مي‌كند. همچنين در مورد نحوه عمليات امداد و نجات تصميم‌گيري مي‌نمايد.
5-3) تصميم‌گيري در مورد عمليات امداد و نجات شامل موارد زير مي‌باشد:
· حجم عمليات امداد و نجات و ترتيب انجام آن؛
· نيروها و تجهيزات نيروگاه كه در عمليات امداد و نجات به كار گرفته مي‌شوند؛
· وظايف گروه‌هاي تخصصي تجسس؛ 
· وظايف گروه‌هاي تخصصي عمليات اضطراري (احياي تجهيزات)؛
· سازماندهي ارتباطات و ارايه گزارشات؛
· تامين مواد و ديگر مايحتاج تيم‌هاي عملياتي امداد و نجات؛
· ترتيب كنترل پرتوي افراد؛
· محل برپايي مراكز پزشكي، رفع آلودگي و مسيرهاي تخليه مصدومين.
8-4) تصميم‌گيري رييس نيروگاه در مورد عمليات امداد و نجات هنگام مهار حادثه بر اساس توصيه‌هاي گروه پشتيباني فني انجام مي‌شود.
8-5) حوزه عملكردي كميته مديريت بحران نيروگاه در سطح سايت و منطقه مسكوني كاركنان و خانواده‌هاي آنان كه در محدوده 5 كيلومتري واقع شده مي‌باشد.
8-6) تصميمات رييس كميته مديريت بحران براي تمامي افراد، سازمان‌ها و ارگان‌هاي واقع در محدوده تحت تاثير حادثه الزامي مي‌باشد.
6) تامين اطلاعات و داده‌هاي مديريت بحران
تامين اطلاعات جهت عملكرد مديريت بحران نيروگاه توسط سيستم راهبري داده‌ها انجام مي‌شود.
6-1) تركيب سيستم راهبري داده‌ها شامل موارد زير مي‌باشد:
· مجموعه سيستم‌هاي ارتباطي نيروگاه؛
· سيستم ارتباطي مركز مديريت بحران نيروگاه با خارج؛
· سيستم ارتباط ماهواره‌اي؛
· سيستم‌هاي اطلاع‌رساني نيروگاه؛
· كشيك ارتباطات نيروگاه؛
· سرور مركز مديريت بحران؛ 
· سيستم ويدئو كنفرانس؛ 
· سرورها و سيستم‌هاي اطلاعاتي مركز پشتيباني فني؛
· سيستم انتقال داده‌ها؛
· سيستم بي‌سيم؛
· سيستم اطلاع‌رساني به مركز پشتيباني فني و ساير مراكز.
· سيستم كنترل اتوماتيك وضعيت پرتوي نيروگاه در مناطقPAZ  ، UPZ.
6-2) سيستم راهبري اطلاعات مديريت بحران نيروگاه موارد زير را تامين مي‌كند:
· جمع‌آوري، انتقال و پردازش داده‌هاي دريافتي از سيستم‌هاي پايش پرتوي و كنترل، سيستم اطلاع‌رساني و اعلام خطر و اطلاعات وضعيت سيستم‌هاي فرآيندي نيروگاه؛
· پشتيباني اطلاعاتي و تحليل تخصصي جهت تصميم‌گيري كميته مديريت بحران؛
· ارايه اطلاعات در مورد وضعيت عملكرد سيستم‌هاي ايمني نيروگاه به منظور شناسايي به موقع علل و نقص عملكرد آنها؛ 
· تبادل اطلاعات بين تمامي واحدها و نيروهاي مديريت بحران در داخل و خارج از نيروگاه؛
· اطلاع‌رساني در مورد وقوع حادثه در نيروگاه اتمي بوشهر به مردم ساكن درمحدوده 5 كيلومتري و نيروهاي مديريت بحران نيروگاه، مسئولين اجرايي استاني و مقامات كشوري؛
· جمع‌آوري و انتقال داده‌هاي سيستم كنترل اتوماتيك وضعيت پرتوي نيروگاه به مركز مديريت بحران.
7) آماده‌سازي كاركنان مديريت بحران
7-1) جهت اطمينان از سطح دانش، مهارت و توانايي لازم براي انجام فعاليت‌هاي اضطراري بايستي كاركنان مديريت بحران نيروگاه به ترتيب زير تحت آموزش، تمرين و مانور قرار گيرند:
7-1-1) افراد تيم‌هاي تخصصي عمليات اضطراري (تعميرات و احياي تجهيزات) هر ساله به مدت 24 ساعت، آموزش تئوري و عملي مطابق با برنامه تنظيمي از طرف مسئول تيم و مصوب شده توسط رييس كميته مديريت بحران نيروگاه؛
7-1-1) افراد تيم‌هاي امداد و نجات هر ساله به مدت 14 ساعت، آموزش تئوري و عملي مطابق با برنامه تنظيمي از طرف مسئول تيم و مصوب‌شده توسط رييس كميته مديريت بحران نيروگاه؛
7-2) انجام تمرين‌هاي مقابله در شرايط اضطراري بر اساس "دستورالعمل اجراي تمرين و مانور" كه توسط رييس كميته مديريت بحران نيروگاه تصويب شده، صورت مي‌گيرد.
7-3) برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي مانورهاي آمادگي شرايط اضطراري مطابق دستورالعمل
"برنامه‌ريزي، اجرا و ارزيابي مانورهاي آمادگي شرايط اضطراري در نيروگاه اتمي بوشهر" انجام ‌مي‌شود. 
8) مراجع
· ПОЛОЖЕНИЕ о системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ФГУП концерн «Росэнергоатом»;
· Method for Developing Arrangements for Response to a Nuclear or Radiological Emergency )Updating IAEA-TECDOC-953(;
· PREPAREDNESS AND RESPONSE FOR A NUCLEAR OR RADIOLOGICAL EMERGENCY - No.GS-R-2(
· Personnel protection activity  plan  in case of  accident at BUSHEHR-1 NPP- 51.BU1 0.00.AB.WI.ATEX.015;
· آمادگي اضطراري سيستم مديريت كيفيت نيروگاه - 90.BU.10.0.QA.QAPOPBNPP034؛
· دستورالعمل نحوه​ي تدوين نظام‌نامه - INS-1020-01؛
· نظا‌منامه معاونت ايمني - DMN-4200-01؛
9) ضمايم
· ضميمه 1: ساختار سازماني مديريت بحران نيروگاه اتمي بوشهر.
· ضميمه 2: ارتباطات سازماني مديريت بحران
ضميمه 1: ساختار سازماني مديريت بحران نيروگاه اتمي بوشهر

ضميمه 2: ارتباطات سازماني مديريت بحران 
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نيروها و تجهيزات مهار حادثه
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نيروها و تجهيزات مشاهده اي و كنترلي
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معاون نگهداري و تعميرات
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تيم هاي كاوش پرتويي


 





تيم آناليز وضعيت سوخت
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تيم هاي تخصصي  عمليات اضطراري





يگان حفاظت 





مدير سيستم مديريت و نظارت





مدير  برنامه‌ريزي اضطراري  





رئيس نيروگاه ( رئيس كميته مديريت بحران) 
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